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OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociagu publicznego
w Slomowie pobranej do badan przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru prébek
wody na dany rok przez organ Pafstwowej Inspekcji Sanitarne;, wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
w ramach kontroli urzgdowej oraz wykonanych przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA
Sp. z 0. 0., Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-120 Legionowo, przeprowadzonych przez przedsiebiorstwo
wodociggowe, w ramach kontroli wewnetrznej podmiotu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w oparciu o otrzymane sprawozdania
z badan wody przeprowadzone w ramach kontroli urzedowej (monitoring parametréw grupy A) w dniu
25 wrzesnia 2023 r. oraz kontroli wewnetrznej (monitoring parametréw grupy B) pobranej w dniu
25 wrzesnia 2023 r. z wodociagu publicznego Stomowo, w punktach:
1. stacja uzdatniania wody — sprawozdanie z badan nr P/0/08/2023/304/FM/2 z dnia
4 pazdziernika 2023 r.,
2. sie¢ — sprawozdanie z badan nr N/2431/2023/L.B-WiPF/PCH/ z dnia 29 wrzeénia 2023 Ty
nr N/2431/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 29 wrzeénia 2023 r.

stwierdza, ze woda dostarczana do sieci z wodociagu publicznego w Slomowie, w badanym zakresie
fizykochemicznym, chemicznym i mikrobiologicznym, spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda nadaje si¢ do spozycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakosci wody zostala wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. | rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017
r., poz. 2294).

Zataczniki:
1. Sprawozdanie z badain nr N/2431/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 29 wrzesnia 2023 r.,

nr N/2431/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 29 wrzeénia 2023 r.
Otrzymuja:

1. ,AQUABELLIS” Sp. z 0. o.
ul. Lipowa 55, 64-610 Rogozno

2, aa
Do wiadomos$ci:
1. Burmistrz Rogozna
ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

BADANIA

AB 438

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2431/2023/LB-WiPF/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

*Cel / przyczyna badan: monitoring kontrolny

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Oborniki
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj probki): woda do spozycia przez ludzi

Nr rejestru prébki: N/2431/2023
*Data pobrania prébki: 25.09.2023 r.

Data przyjecia probki: 25.09.2023 r.

*Opis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi / 11 Stan probki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Slomowo

kran czerpalny - Szkota Podstawowa w Parkowie
Data rozpoczecia badan fizykechemicznych: 25.09.2023 r. Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 28.09.2023 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438, Metody badaweze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem A,
Sprawozdanie = badan zawiera wyniki badarn wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

WYNIKI BADAN
Wynik/
. Niepewnosé Wartosé
Lp. Parametr [dentyﬁkatar_nll}etody Informaq‘a ik sarimetyeoaa | Toduoitha
badawczej Obr‘:]zmt_ac;}e badania ¥ (dopuszczalna)
adania
akceptowalna przez
ko_nsumcm()w: bez
I [Metnose PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 a) O # epmnems | NEU
zakres wartosei do
1.0 NTU
akceptowalna przez
konsumentow 1 b
PR PN-EN ISO 7887: 2012 " <5 5] nicpravidloneyeh p—
- +Ap1:2015-06 metoda D : (B) (D) zmian; zalecany g
zakres wartosci do
15Smg /1
" akceptowalny przez
~ PN-EN 1622: 2006 <2 konsimentﬁw i b
3 |Zapach +1B-09-A-040 wyd.3 z dnia 24.03.2023 r. A1 dkeeptovaing i mieprawdiowyeh | TON
zmran
: akceptowalny przez
PN-EN 1622: 2006 ol
4 Smak . akceptowalny . kupsumeyrow i bez _
+1B-11-A-046 wyd. 1 zdma 25.07.2011 r. mieprawidlowych
Zmian
pH 73 .
5 PN-EN ISO 10523: 2012 A ’ 6,5-9,5 -
Temperatura pomiaru 15,5 °C
Przewodno$c elektryczna
wiasciwa (w 25°C) 896
6 Temperatura pomiaru 16,0°C PN-EN 27888: 1999 & 2500 uS/cm
Korekta za pomocg urzgdzenia do
kompensacji wplywu temperatury

* - dane dostarczone przez Klienta

IV Metody badaweze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

Jezeli wynik badania ilosciowege otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizyeznych lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE

w Pozianiu vie zawiera sig w zakresie pomiarowym akredytowanej melody (potwierdzonej akredytacig PCA nr AB 438), wiedy laboratorium w sprawozdaniu z badari przedsiawia
informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

~ wartosci dolvej granicy zakresu pomiarowege akredytowanej metedy / jednostka lub

~ wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z 1nformacjq o warlosci niepewnosci rozszerzenej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gérnej granicy zakresu pomiarowego.

Dia badan fizykochemicznych, dia infarmacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniuw formie ,~." lub , - Laboratorium identyfikuje do czego znak fen sig odnosi:

(4) ~ ponizej dolnej granicy zakresu pomiarewego akredytowanej metody,

(B) -~ ponizej granicy ozhaczalnosci akredytowanej metody (LQQ);

(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowege akredviowanej mefody.

1 Niepewnosci wynikow fizykochemicznych sg podawane gdy wynik 2 niepewno$é obejmuje wartosé NDS-u i wyrazond jest niepewnoscig rozszerzong abliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% iwspélczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé rwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzety niepewnosci, jezeli prabki
pobrane sq przez prébkobiorcow LB-WiPF.

(1) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci;
(E} - gbrna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wariosci,
Y Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody pr=eznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294).
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznai
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan(@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2431/2023/LB-WiPF/PCH/

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badan dotycza wylacznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziahu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nic moze by¢ kopiowane we fragmentach. Istnieje mozliwos¢ skladania skarg i reklamacyi na dzialalnosé laboratoryjna, w tym sprawozdania z badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobierante 1 transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientow. Niewlasciwe pobranie iflub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz migjsce pobrania probek) moze mieé wplyw na waznosé wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnosza si¢ do otrzymanej probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

29.09.2023 r. 03.10.2023 r. dr n. chem. Paulina Rechnia-Goracy
...................................................................................................... Asystent Pracowni Chemicznej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody
Autoryzowal: i Pomiaréw Fizycznych

Imig, nazwisko, stanowisko

Podpis jest prawidtowy H
Dokument podpisany przez Pauliga F y hnia-Goracy: WSSE w Poznaniu
Data: 2023.10.03 09:08:47 CES Y/
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznah

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan(@sanepid.gov.pl
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AB 438
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2431/2023/LB-WiPF/PM/
*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

*Cel / przyczyna badan: monitoring kontrolny
Nr rejestru prébki: N/2431/2023

*Data pobrania prébki: 25.09.2023 r.

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Oborniki

*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi

*Opis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi /11

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Slomowo; gm. Rogozno
kran czerpalny - Szkota Podstawowa w Parkowie

Data rozpoczecia badan mikrobiologicznych: 25.09.2023 r,

Stan proébki: dobry

Laberatorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.

Data przyjecia prébki: 25.09.2023 r.

Data zakonczenia badan mikrobiologicznych: 28.09.2023 r.

WYNIKI BADAN

Niepewnosé Wartosé
Identyfikator metod Pomia: aymi | Parametryczna
Lp. Parametr .1 y Wynik oot il 3 Jednostka
badawczej 5:::52?::; (dopuszezalna)
wyniku ¥
Ogolna liczba mikroorganizmow , Doz :
=3 i . — nieprawidlowych
i w22 °C 2 po 72h PN-EN ISO 6222: 2004 A 39 prﬂa“imo“ yeb | jtk /1 ml
: : PN-ENISO 9308-1: 2014 -12 .
2 |Bakterie grupy coli +A1:2017-04 A 0 - 0 jtk /100 ml
5 s : PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 .
3 | Escherichia coli +A1:2017-04 A 0 - 0 jtk/ 100 ml

* - dane dostarczone przez Klienta
jtk - jednostka tworzaca kolonie

I’

spodycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w Rozporzgd=eniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wedy przeznaczone; do

Przedstawiona niepewnosé rozszerzona pomiaru dia wynikéw badar mikrobiologicznyeh zostala oszacowana zgodnie z wytyeznymi PN-EN ISO 19036:2020-04 metody lgczenia

sktadowych i opiera sig na niepewnosci standardowef zlozonej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k-2 przy prawdopodobiensiwie rozszerzenia 93%. Dia wynikéw

wyrazanych jako 0", , nie wykiyio”, < x",

>x" (gdzie x-dolna gérna granica zliezania kolonii = plytki, filtra membranowego lub dolna /gérna granica zakresu roboczego metody

NFPL (odezytana = tablic) oraz dila wymikéw badari jakosciowyeh nicpewnosci nie podaje sig. Niepewnosé zwigzana = pobieraniem prébek jest skladnikiem budzetu niepewnoser, jezeli

probki pobrane sq przez probkobiorcow LB-WiPF.

3
" Zaleca sie, aby ogdlna liczha mikroorganizméw nie preekraczala:
- 100 jik: | inl w wodzie wprowadzanej do siect wodociggowey,

- 200 jtk 1 ml w kranie konsumenta.

Okreslono w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dria 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosei wody przeznaczonef do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ninigjszym sprawozdaniu wymki badan / informacjc o rezultacie badan dotycza wylgcznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziahu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze byé kopiowane we fragmentach. Istnieje mozliwosé skladania skarg 1 reklamacji na dziatalnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badar.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranic i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientow. Niewlasciwe pobranie Vlub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania prébek. rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na wamosé wynikow. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnoszq si¢ do otrzymanej probki

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektroniczne; i podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

29.09.2023 1.

Data sporzadzenia sprawozdania

Podpis jest prawidiowy
Dokument podpisany przez Rengldf Zarebska; WSSE w Poznaniu
Data: 2023.10.02 12:58:46

Data autoryzacji sprawozdania

02.10.2023 r.

AU TRl
wynik wenyfik

podpis

sporzadzaiacege viydruk ........

Autoryzowal:

czm\wsm‘»,,sﬁa wisko
nuay Zwerytikowany w dnu ..., £Y60 TS U 3

brak mozliw

niewazny ||

! Js'{;:' weryfikaci

mgr Renata Zargbska

Asystent Pracowni Mikrobiologii
Laboratorium Badania Wody

i Pomiarow Fizycznych

Imi

PRI I
wainy [

[



